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ANSAMLANDE PUMPSTATIO

Sefintlig pump kopplas bort oxh er

A
PSZI’OOOD Befintlig ledning fra /

BETECKNINGAR

——— Dricksvatftenledning SDR11 PN12.5
—— Tryckavloppsledning
Bilvag
Konnekfionslinje
—— Dike, back
Gasledning Swedegas
-——t-= VAV / Avstangningsventil Vaften
—+— SAV / Avstangningsventil Spillvarten
+— VSV / Servisventil Vafrten
+— SSV / Servisventil Spillvatten
~—=* VPO / Spolpost Vatten

— SPO / Spolpost Spillvafrten
—#— SEV / Envags-/Backventil Spillvafrten

@ SDI / Dimensionsandring Spillvatten
VIS Tryckstegring Vafrtnen
O VMB / Vattenmatarbrunn

——+ Servisavsattning i direkt anslutning innanfor fomfgrans (max 0,5m)
— Vatten alltid pa vanster sida, vand mot fastigheten, V32, TS40

TSxx Ledningsdimension spill-/dricksvatten

v Kommunal anslutningspunkf

@ SPUx / Ansamlande pumpstation LPS2000Q alt LPS20000

ANMARKNINGAR
ANVISNINGAR

Dar ingeft annaft anges galler foljande:
- Ledningar forlagges pa frostfritt djup

- Kopplingar "Plasson” eller likv. vid skarvning
av ledningar <63 mm

- Vaftenserviser DN32 insfick, slangande dras upp fill
mark och proppas

- Tryckavloppsserviser DNLO instick, slangande dras upp ftill
mark och proppas

- Servisavsaffningar mot stamledning med T-ror

- 0BS! Backventiler placeras pa stamnat enligt ritn.

- Y-kopplingar vid anslutande kopplingar storre an TS50

HANVISNINGAR

Koordinafystem: SWEREF 991330
Hojdsystem: RH 2000
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VA PLAN

RACKEBY/GOSSLUNDA

LEDNINGSPLAN

SKALA NUMMER | REV
1:1000 (A1) .
1:2000 (A3) Hyllingsund B




